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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN — PARTER
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Pomieszczenia nie objete opracowaniem
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Lokalizacja rozdzielni RGB
Wylacznik gldwny b b
Tablica informacyjna
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100 ] Srednie minimalne natezenie oswietlenia wg PN 12464—1
1. Calos¢ SmN,Q\Qo\\. wykona¢ jako podtynkowq z zastosowaniem w%osw@o osprzetu Q\oo&\:»osmmo
zy.

2. Przewody insta

acji oswietleniowej prowadzi¢ w przestrzeni mig

stropowej | pod tynkiem

J. Stosowa¢ przewody YDYzo o przekroju zyl 1,5mmZ2 w przypadku instalacji oswietlenia zasilanie lamp
i YDYzo 3x2,5mm?2 ciagi zasilajgce oraz YDYzo 3x2,5mmZ2 dla obwodéw gniazd wtyczkowych.
4. Do opraw z inwerterami instalacje wykona¢ przewodem YDY 4x1,5mmZ, doprowadzic faze kontrolng

Z przed wylqcznika

5. Lgezniki oswietlenia zabudowa¢ na wysokosci 1,5m od podtogi.
6. Oprawy montowa¢ bezposrednio na suficie lub zawiesiach

Numer | Nazwa Materiaf Powierzchnia
pom. | pomieszczenia posadzki [m2]
0.1 Przedsionek lastrico 3.66
0.2 Korytarz lastrico 12.28
0.3 Szatnia lastrico 15.50
0.4 lazienka lastrico 11.65
0.5 Pokdj socjalny PCW 9.64
0.6 Pom.porzqdkowe+suszarnia| lastrico 9.32
0.7 Sktad opatu gtadz cem. 11.30
0.8 Rozdzielnia WN lastrico 15.50
0.9 Rozdzielnia NN lastrico 5.80
0.10 | Transformator lastrico 10.17
0.1 Wiatrotap pt. gres. 4.10
0.12 | Komunikacja pt. gres. 9.35
0.13 | Obstuga klienta pt. gres. 40.27
0.14 | Kotlownia gtadz cem. 15.80
0.15 | Magazyn gtadz cem. 15.80
0.16 | Podcien gtadz cem. 4.55
Razem 194.10

Ns\bos\.mmwowma&%bwwm\wo\.o§o§.\Qo§\%\d\«mQ:\.N,Q:.QQ\ Nmo\mnwm mo&.q\am‘»ow\o%:ﬁ\
stosowa¢  osprzet p/t bryzgoodporny o stopniu ochrony IP-44. ]
8. Wentylatory Scienne w pomieszczeniach podlqczy¢ pod wylgezniki oswietlenia

w uktadzie z przekaznikiem czasowym PCP-04/Zamel/

9. Przepusty kabli przez sciany

wykona¢ w rurze gietkiej ICTA3422 sr. 25

10. W biurach wykona¢ instalacje do gniazd komputerowych
11. W kotlowni wykona¢ gqféownq szyne wyréwnawczq, GSW, ) .
do ktorej przytaczy¢ instalacje/ co. gaz, wod./ i urzqdzenia kottowni

m_ opr.swietlowkowa nastropowa
typ RASTRA 204PPM 4x18W T8
EE332 opr.swietlowkowa typ HERMETIC 236 2x36W IP65 ELGO
3 opr.swietlowkowa nastropowa Qbm%N 236 2x36W
== 4 opr.swietlbwkowa nastropowa typ OKW1 218 2x18W
oprawa wnetrzowa Scienna swietlowki 15 28W
yp System 4000 K 2 x 28W ESsystem
(1 opr.plafoniera typ Ametyst 2x18W TC-D IP65
== 7 oprawa PORTAL MAX| 1xPL-S 9W KVG IP54
Lena Lighting / nad lustrem/
ang oprawa dekoracyjna do swietlbwek kompaktowych 1x32W
it jednostronna  typ DELIGHT SM.028 IP54 prod. LUG
X9 oprawa zarowa szczelna do zaréwek E27

10
Y miwa
=12
Nm —_— 100W,230V IP54 typ PANDA okrqgta D.3175 PAWBOL
a4
[iWvA ¢

==5

X10 opr.osw.zarowa—zewnetrzna  Brilum 236 P54
@11 oprawa oswietlenia kierunkowego awaryjna” LED 1,0h 230V

DD —typu URAN 2 (sufitowa), piktogram B prod. LUG
Em12—typu URAN 1 ( scienna), piktogram D (C) prod. LUG

HM.MI.MW ol %713 N.P. opr.oéw. "numer administracyjny”
2511X XAw — oprawa Swiettowkowa z modutem Q%%OM:_\_\S 1h
X

10
2By 2y am 4 facznik 1-biegunowy, 16A
X fqeznik “swiecznikowy”, 10A

wd,. facznik 1—bieg. 230V 10A P44
tqgcznik schodowy 10A

gniazdo wtyczkowe 2-bieg.z uziemieniem podtynkowe
gniazdo wtyczkowe 2-bieg.

Z uziemieniem pojedyncze, 1P44

gniazdo wtyczkowe 3—bieg. 400V,

16A 3P+N+Z typ 115-6 PCE

gniazdo wtyczkowe 2—bieg.n/t 24V, 10A
przycisk ppoz. RDP—AD/ kolor czerwony/
przewdd HDGs 2x1,5mm2

A e wypust 1f =230V

% wypust 3f —400V

W mjejscowe polgczenie wyréwnawcze

Wl gféwna szyna wyréwnawcza

+» wentylator 230V

5AMP1 punkt dystrybucyjny /sieci \.33\.39”&33@\
gn.2xRJ45 sk.45°, 2xgn.ded. DATA™ 230V, 16A
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RYS. NR EO02 nr_rozazielnicy SKALA 1:100
Rzut parteru - plan instalacji elektrycznych

43-300 Bielsko-Biata ul. Poniatowskiego 6 >—‘A—I<Z
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Projektanci Nazwisko i imig Nr uprawnien Podpis
Formatrys. | Faza projektu Projektowat mgr inz. Marceli xw\__a upr. nr 84/G/85
15A3 budowlany specjalnodé instalacje elekiryczne
Selans. | Zesniohmong | SRy M: mm_mw%%mNmNz_ﬂwN jno instalacyjna upr. e 932776
1:100 | Zlecenie Ped ynen] d
Nr projektu Data Inwestor Gmina $wierklaniec Nr rys.
09/2016 10.2016r. 42 - 622 Swierklaniec, ul. Miyriska 3 mo N

Projektowanie i Nadzér w Budownictwie Nazwa projektu
magr inz. Antoni Sienicki

Rozbudowa i nadbudowa budynku technicznego z przeznaczeniem na
}m_mu%_% budynek administracyjno - socjalny ZWiK w Swierklaricu wraz z instalacjami
sanitarnymi i instalacjg gazu oraz budowa infrastruktury technicznej na terenie
e ey s s o obejmujacym dziatke o nr ew.2208/157
e-mail: antonisienicki@gmail.com Orzech, ul. takowa 16H, dz.nr2208/157-Obreb;: 241307 _2.002 Orzech

Pracownia Projektowa

32- 650 Kety, ul. Mickiewicza 47 Tytut rysunku Strona
Rzut parteru - plan instalacji elektrycznych




