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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN — PIETRO

Numer | Nazwa Materiat Powierzchnia
pom. | pomieszczenia posadzki [m2]
1.1 Komunikacja pl. gres. 13.42
1.2 Hol pl. gres. 16.28
1.3 Komunikacja pl. gres. 18.49
1.4 Komunikacja pl. gres. 6.34
1.5 Gabinet dyrektora | p!. gres. 32.32
1.6 Sekretariat pl. gres. 15.55
1.7 Dzial techniczny | pf. gres. 23.40
1.8 Jadalnia pl. ceram. 1.12
1.9 W-C pl. ceram. 11.20
1.10 | Ksiegowos¢ pl. gres. 16.10
1.11 Ksiegowos¢ pl. gres. 38.38
Razem 202.60
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BAMP10

m_ opr.swietlbwkowa nastropowa
typ RASTRA 204PPM 4x18W T8 ELGO
E533 2 opr.swietlowkowa typ HERMETIC 236 2x36W IP65 ELGO
3 opr.swietlowkowa nastropowa typ OKW1 236 2x36W
BE= 4 opr.swietlowkowa nastropowa typ OKWI1 218 2x18W
5 OPrawa wnetrzowa Scienna $wietlowki T5 28W
typ System 4000 K 2 x 28W ESsystem
1 opr.plafoniera typ Ametyst 2x18W TC-D IP65
== 7 oprawa PORTAL MAXI 1xPL-S 9W KVG IP54
Lena Lighting / nad lustrem/
ang oprawa dekoracyjna do Swietlbwek kompaktowych 1x32W
jednostronna  typ DELIGHT SM.028 IP54 prod. LUG
X9 oprawa zarowa szczelna do zaréwek E27

=

- m - m j it 1512 IR [T mzﬁﬁhm%z 100W,230V IP54 typ PANDA okragta D.3175 PAWBOL
L ﬁ p umm m .Hm __dmd.: L — n E ] — X110 opr.osw.zarowa—zewnetrzna  Brilum 236 P54
— mmm m% Lpld™ | ! CEN11 oprawa oswietlenia kierunkowego “awaryjna” LED 1,0h 230V
LY 3 IKAE Ty —typu URAN 2 (sufitowa), piktogram B prod. LUG
- faas miﬂg ST [0 I [0  [E5 Em12—typu URAN 1 ( $cienna), piktogram D (C) prod. LUG
m. T m (uza n ] 6951 ] [ %713 N.P. opr.osw. ' numer administracyjny”  1x40W
L e e - XAw — oprawa swiettowkowa z modutem awaryjnym 1h
LZLH imENy 4 tgcznik 1—biegunowy, 16A
mzm B2 p | mm LALN QIZ2 g7 IURKI] X tqcznik “swiecznikowy”, 10A
m m m [z m - (N wud, lgcznik 1—bieg. 230V 10A IP44
m = rivix) | I # @ 4I4 Mu\ tqcznik schodowy 10A
MP1 (EE2ET5P12 b4 seld, (LgE/MP165 X:EEWM_ @mzzmxxzzmm = P20SBoMP21 m xz  gniazdo wtyczkowe Z-bieg.z uziemieniem podtynkowe
& gniazdo wtyczkowe Z2-—bieg.
w Z uziemieniem pojedyncze, IP44
X gniazdo wtyczkowe 3—bieg. 400V,
16A 3P+N+Z typ 115—-6 PCE
X2 gniazdo wityczkowe 2—bieg.n/t 24V,10A
[e] przycisk ppoz. RDP-AD/ kolor czerwony/
przewdd HDGs 2x1,5mm2
& e wypust 1f =230V
e &) sz:mN, 3f —400vV
MW miejscowe potqczenie wyréwnawcze
esw] gtéwna szyna wyréwnawcza
+» wentylator 230V
BAMP1 punkt dystrybucyjny /sieci Sﬁmwﬂmw\nN:m\\
gn.2xRJ45 sk.45°, Zxgn.ded. DATA™ 230V, 16A
17.1. N\,N nr_odbiornika
// nr_tqcznika (gn)
UWAGI: nr_rozdzielnicy
100 X1 Srednie minimalne natezenie oswietlenia wg PN 12464—1 RYS. NR EO3 SKALA 1 : 100
1. Catos¢ instalacji wykonac¢ jako podtynkowq z zastosowaniem typowego osprzetu podtynkowego : : -
2. Przewody SE,Q\QQ.\ oswietleniowej prowadzic w przestrzeni mieazystropowej i boo\a tynkiem Rzut pigtra - plan instalagji elektrycznych
3. Stosowa¢ przewody YDYzo o przekroju zyt 1,5mm2 w przypadku instalacji oswietlenia zasilanie lamp , , : : >§Z
. o S 4 » . 43-300 Bielsko-Biata ul. Poniatowsk 6
i YDYzo 3x2,5mmZ2 ciaqi zasilajqce oraz YDYzo 3x2,5mmZ2 dla obwodow gniazd wtyczkowych. ieisko-Eiata l. Fonialowskiego Sp. z 0.0.
4. Do opraw z inwerterami instalacje wykonac¢ przewodem YDY 4x1,5mmZ, doprowadzic faze kontrolng Projekiand Nazwisko T imig Nr uprawnien Podpis
z przed wylqcznika . : Fomats. | Fazaprofekts | i, Marcel
5. tqczniki oswietlenia zabudowa¢ na wysokosci 1,5m od podtogi. 15 A3 |budonta | e e upr. r B4/G/85
6. Oprawy montowac bezposrednio na suficie lub zawiesiach . udowiany
7. W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych jak sanitariaty/ zaplecze socjalne ,kottownia,/ Sdlarys. | deconitamowa | Swvizoy | mgrinz Jozefllosz upr. nr 932176
stosowa¢ osprzet p/t bryzgoodporny o stopniu ochrony IP—44. . 1:100 | Zlecenie SPEAEIot Amenio saacyna
8. Wentylatory scienne w pomieszczeniach podfqczyé pod wylqezniki oswietlenia N ook o Twesior - Nrrys
w ukladzie z przekaznikiem czasowym PCP—04/Zamel/ PR :_ _ Gmina Swierklaniec _
. . ) . 09/2016 10.2016r 42 - 622 Swierklaniec, ul. Mynska 3 mow
9. Przepusty kabli przez Sciany wykona¢ w rurze gietkiej ICTIA3422 sr. 25 : : )

10. W biurach wykona¢ instalacje do gniazd komputerowych Projektowanie i Nadzor w Budownictwie | Nazwa projektu

11. W kottowni wykonac qltownq szyne wyrownawczq, GSW, marine Anton! Sienied

 f : 5 . . Rozbudowa i nadbudowa budynku technicznego z przeznaczeniem na
do ktorej przylaczy¢ instalacje/ co. ,gaz, wod./ i urzqdzenia kottowni }m_mu%_% budynek administracyjno - socjalny ZWiK w Swierklaricu wraz z instalacjami

sanitarnymi i instalacjg gazu oraz budowa infrastruktury technicznej na terenie

32-650 Kety, 0s. Kamieniec 44 o .
tol. 502,36 74 75, 33 645 11 46 obejmujacym dziatke o nr ew.2208/157

e-mail: antonisienicki@gmail.com Orzech, ul. Lakowa 16H, dz.nr2208/157-Obreb;: 241307 _2.002 Orzech

Pracownia Projektowa

32- 650 Kety, ul. Mickiewicza 47 Tytut rysunku Strona
Rzut pietra - plan instalacji elektrycznych




