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Nr obw. 1/11 | 22 | 33 | 411 | sp2 | ens _ 360
Nomm_mzmm_ .| Wskaznik Gniazda wtyczkowe dedykowane
Z rozdzieini nN
Opis RGB napiecia Rozdzielnica_izolacyjna kowa S
MP6 MP10 MP14 MP18 MP22 Zasilanie RWN  3x12 mQS:QW e
MP7 MP11 MP15 MP19 MP23 szafy 50Hz, 400 V, 63A, T
MP8 MP12 MP16 MP20 rezerwa | dystrybucyjnej wymiar 360x595x91
MPg MP13 MP17 MP21
Tl
Moc [kW] 10,3 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 0,8
RYS. NR EO06
UWAG]: Rozdzielnica RK1 zasilanie gniazd dedykowanych
Zalozona ochrona przeciwporazeniowa spetnia warunki 43-300 Bielsko-Biata ul. Poniatowskiego 6 >—A—<Z
skutecznosci zgodnie z PN—HD 60364—4—41. Sp.zo.0.
Usytuowanie tablicy rozdzielczej patrz plan instalacji elektrycznej. Projektanci Nazwisko iimig Nr uprawnieft Podpis
Rozdzielnice montowa¢ na wysokosci 1,5m od podtogi Fomatrys. | Fazaproiekts | Proitowal | mgr inz, Marceli Ryl upr. nr 84/G/85
Zastosowano aparatre zabezpieczajqcq I tqczeniowq  firmy Legrand. A3 . |budowlany specjainos¢ instalacie ee %%
aw\wmwﬁ mwwmmh% w@%% Qmw Nw,w Nwm 30mA A Skalarys. | Ziecenielumowa | Spwdzaey | Mgr inz. Jozef Mosz Upr. nr 932176
q prq . specjalnosé inzynieryjno instalacyjna
do zasilania urzqdzeri komputerowych) Zlecenie
Wskaznik zasilania LKM—01 Zamel Nr projektu Data Inwestor Gmina Swierklaniec Nrrs.
Wypefnienie — 58% 09/2016 10.2016 . 42 - 622 Swierklaniec, ul. Miyfiska 3 mom
ramka 010942 Projektowanie ..ZmaNQ.é.m&oé:_og.m Nazwa projektu
Q:ENm\%Bkamww T 2 mor iné Anton! Stenic Rozbudowa i nadbudowa budynku technicznego z przeznaczeniem na
\ \ OxRJ 45 74280 }m_mé? budynek administracyjno - socjalny ZWiK w Swierklaricu wraz z instalacjami
et / Ochrona przeciwporazeniowa: — sanitarnymi i instalacjq gazu oraz budowa infrastruktury technicznej na terenie
Samoczynne wylqczenie zasilania w uktadzie TNS 32-650 Kety, os. Kamieniec 44 obejmujacym dziatke o nr ew.2208/157
47 " tel. 502 36 74 75, 33 845 11 46
Wytqczniki przeciwporazeniowerdznicowoprqdowe e-mail: antonisienicki@gmail.com Orzech, ul. takowa 16H, dz.nr2208/157-Obreb: 241307_2.002 Orzech
4 P P P Pracownia Projektowa
\_ puszka modutowa 3300 16 Legrand 32- 650 Kety, ul. Mickiowicza 47 Tytuf rysunku Rozdzielnica RK1 Strona
zasilanie gniazd dedykowanych




